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Testing according to DVGW worksheet W 270
Propagation of microorganisms on components for the drinking water sector

- Test with extended duration in formwork status -
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tested by: Hygiene Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen

(Please note:
Attached is the original German test certificate, currently no translation is available)
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Gelsenkirchen, den 22.12.2023

PRUFZEUGNIS

Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen fiir den Trinkwasserbereich
Priifung gemdR DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270, November 2007

Antragsteller: Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing

Werkstoff: Schalungsbahn Zemdrain® Classic fiir den TW-Bereich,
Priifung mit verldngerter Dauer im eingeschalten Zustand

Priifungsart: Werkstoffprifung

Beton, hergestellt unter Verwendung von Schalungsbahn Zemdrain® Classic fiir den TW-Be-
reich, Priifung mit verldngerter Dauer im eingeschalten Zustand erfillt gemaR Prifbericht
W-382512-23-SI/Krii vom 22.12.2023 die Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt W 270 fur den
Einsatz im Trinkwasserbereich. Details zum genauen Ablauf der Prifung sowie die Einzelergeb-
nisse sind dem Prufbericht zu entnehmen.

Die Giltigkeit dieses Prufzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveran-
derten Voraussetzungen am 22.12.2028. Die Guiltigkeitsdauer betragt 5 Jahre und kann auf schrift-
liche Anfrage des Antragstellers einmalig um weitere 5 Jahre verlangert werden, sofern die Vor-
gaben des Arbeitsblatt erfullt sind.
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Hygieneprifungen

Die Ergebnisse der Prii untersuchten Priifgegenstdnde und die zum Zeitpunkt der Priifung geltenden
gesetzlichen Regelungen. it dieses Dokuments erlischt bei Verdnderungen in der Zusammensetzung des
Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen. Dieses Dokument stellt keine DVGW-Zertifizierung dar.

Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nur volistdndig und unverédndert verwendet werden. Es gelten unsere
AGB (http://www.hyg.de).

Trager: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets eV. Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Jiirgen Kretschmann (Vorsitzender), Stadtratin Andrea Henze, Joachim Lichte, Dr. Frank Obenaus, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschaftsfiihr.
Vorstand), Dr. Dirk Waider




